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Decyzja
zbiorcza ocena wody na plywalni (I-XII 2024)
Na podstawie:
eart. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22024 1., poz. 572),
eart.1, art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
(Dz.U. 22024 r., poz. 416),
¢ §4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1230),
oraz po analizie:
- parametrow jako$ci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagan, o ktorych mowa
w § 3 ust. 1 rozporzadzenia,
- wynikéw badan wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego ptywalnia, zgodnie
z zatwierdzonym przez PPIS harmonogramem kontroli wewngtrznej,
- zakresu i czgstotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnia oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wynikow badan wody na ptywalni wykonywanych przez PPIS,
- podejmowanych dzialan naprawczych,
- kontroli sanitarnej wykonanej przez upowaznionego pracownika PPIS w zakresie oceny
jakosci wody na plywalni prowadzonej przez zarzadzajacego oraz realizacji obowiazku

informowania o jakos$ci wody osob korzystajacych z obiektu,
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zZe,

STWIERDZA

eksploatacja byla prowadzona przez zarzadzajacego w sposOb zapewniajacy

bezpieczenstwo zdrowotne korzystajacych z basenu krytego przy ul. Oswigcimskiej 90

41-707 Ruda Slaska.

UZASADNIENIE

Po analizie dokumentacji basenu krytego przy ul. O$wiecimskiej 90 w Rudzie Slaskiej stwierdzono,

1Z:

zarzadzajacy ptywalnig realizowal badania jakos$ci wody w okresie I-XII 2024, zgodnie
z zatwierdzonym przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
harmonogramem wewngtrznej kontroli jakosci wody;

zakres oraz czestotliwo$¢ badan wody na plywalni wykonywanych przez
zarzadzajacego byly zgodne z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.;

zarzadzajacy na biezaco przekazywal do PPIS sprawozdania z badan wody
na ptywalni wykonywane w ramach kontroli wewngtrznej;

w przypadku niezgodno$ci parametréw z normatywem okreslonym w zalacznikach
do rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015r. zarzadzajacy podejmowat
dziatania naprawcze, a informacje o ww. dziataniach naprawczych byly przekazywane

na biezaco do PPIS.

Ponadto, na  podstawie kontroli  sanitarnej tematycznej  przeprowadzonej

w dniu 10.12.2024r. (protokot nr 379/ONS/HKiS/2024 z dnia 10.12.2024r.), dotyczacej oceny

jakosci wody na ptywalni prowadzonej przez zarzadzajacego oraz realizacji obowiazku

informowania o jako$ci wody osob korzystajacych z obiektu stwierdzono, iz zarzadzajacy

ptywalnia:

prowadzi w sposob udokumentowany biezaca obserwacjg wody na ptywalni;
wykonuje 1 dokumentuje pomiary parametrow: pH, temperatury, potencjalu redox,
chloru wolnego w niecce basenowej oraz w systemie cyrkulacji nie rzadziej niz co 4
godziny w trakcie godzin uzytkowania ptywalni, przy czym pierwsza rejestracja ma
miejsce przez rozpoczgciem jej uzytkowania;

wykonuje 1 dokumentuje pomiary chloru zwigzanego w niecce basenowe;j

1 systemie cyrkulacji nie rzadziej niz raz na dobg¢ w godzinach uzytkowania ptywalni;



e na tablicy informacyjnej ptywalni oraz stronie internetowej umiescit kopi¢ ostatniej
rocznej oceny jakosci wody na ptywalni dokonanej przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rudzie Slaskiej;

e w dniu kontroli na tablicy informacyjnej ptywalni oraz stronie internetowe;j
umieszczona byta informacja o spelnieniu przez wode na plywalni wymagan
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinna
odpowiada¢ woda na plywalniach (ostatnie dostgpne badania wody z niecki oraz

cyrkulacji nie wykazaty przekroczen parametréw).

W dniu 18.11.2024r upowaznieni przez PPIS w Rudzie Slaskiej pracownicy pobrali
na plywalni probki wody z niecki basenowej, systemu cyrkulacji oraz natryskow. Badania

nie wykazaly przekroczen parametrow:

Reasumujac, analiza cato$ci posiadanej dokumentacji uzytkowania basenu krytego
przy ul. O$wigcimskiej 90 w Rudzie Slaskiej pozwala wnioskowa¢, iz jego eksploatacja
a w szczeg6Olnosci dziatania naprawcze podejmowane przez zarzadzajacego zapewnity

bezpieczenstwo zdrowotne osobom z niej korzystajacym.

Powyzsze uzasadnia wydanie niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwolanie do Slaskiego Panstwowego Wojewédzkiego Inspektora
Sanitarnego za posrednictwem Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Slaskiej
w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Z powazaniem

Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Rudzie Slaskiej
dr n. o zdr. Renata Cieslik-Tarkota
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